
Изм . Кол. уч.Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Норм.контр.

Зав.каф.

Мельников

Тарасенко

ВКР 3 8

С-312

06.16

06.16

Руководит.

Дипломник

Мельников

Данилова

06.16

06.16

Скорректированный температурный график 95-700 для открытой

системы теплоснабжения ,скорректированный температурный

график 105-700 для открытой системы теплоснабжения ,

скорректированный температурный график 115-700 для открытой

системы теплоснабжения , повышенный температурный график

95-700 для закрытой  системы теплоснабжения .

Температурные графики

Изм. Кол. уч .Лист № док . Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Норм.контр.

Зав.каф.

Мельников

Тарасенко

ВКР 8 8

С-312

ВлГУ . 08.03.01. С-312. 05. 3. 08 ТС

06.16

06.16

Руководит.

Дипломник

Мельников

Данилова

06.16

06.16

Реконструкция сетей теплоснабжения от Центральной котельной в

г. Суздаль с применением ресурсосберегающих технологий

Закольцовка потребителя тепла первой категории , гидравлическая

увязка ветвей , ресурсосберегающие технологии , технические

характеристики частотного преобразователя , рекомендации по

реконструкции сетей теплоснабжения в г . Суздаль , резервирование

подачи тепла Центральной котельной и котельной Лесной .

Надежность и ресурсосбережение

Реконструкция сетей теплоснабжения от Центральной котельной в

г. Суздаль с применением ресурсосберегающих технологий

ВлГУ . 08.03.01. С-312. 05. 3. 03 ТС


