
3. Перечень тепловых сетей выводимых в ремонт от котельной на ул. Промышленная, д.6  

(с 01.08. по 21.08.2017) 

Наименование  

участка  

тепловой сети 

протяженность в 

двухтрубном 

исчислении м. 

 

диаметр, мм 
Вид ремонта 

Тк3-ТК8 110 400 текущий 

ТК8-ТК9 126 400 текущий 

тк9-тк20 795 400 текущий 

ТК20-ТК23 297 400 текущий 

ТК23-ТК24 360 400 текущий 

Тк24-ТК25 313 250 текущий 

тк14-советская 160 200 текущий 

  125 200 текущий 

  143 150 текущий 

  100 150 текущий 

  311 150 текущий 

  72 100 текущий 

  40 100 текущий 

  340 100 текущий 

  161 89 текущий 

  225 89 текущий 

  155 76 текущий 

  198 50 текущий 

промзона 40 250 текущий 

  250 200 текущий 

  91 150 текущий 

  94 150 текущий 

  20 150 текущий 

  110 100 текущий 

  185 100 текущий 

  70 89 текущий 

  100 50 текущий 

тк23- ТК75 280 250 текущий 

ТК75 – Гоголя 51 310 200 текущий 

 Гоголя 51-Гоголя 55 85 100 катальный 

  80 89 текущий 

  65 76 текущий 

  95 50 текущий 

тк25-пожарского 218 150 текущий 

  246 100 текущий 

  154 100 текущий 

  89 89 текущий 

  61 76 текущий 

  114 50 текущий 

тк20-црб 376 150 текущий 

  144 150 текущий 

  160 100 текущий 

  25 100 текущий 

  105 89 текущий 

  99 76 текущий 

  349 50 текущий 

тк21-общ ГТК 115 150 текущий 

  65 100 текущий 

  110 50 текущий 

междомовые 204 89 текущий 

  1494 50 текущий 

  332 40 текущий 

  691 32 текущий 

 456 25 текущий 

 



 

 

1. Перечень тепловых сетей выводимых в ремонт от котельной на ул. Колхозная, д.1в  

(с 01.06 по 20.06.2017) 
 

Наименование протяженность в 

двухтрубном 

исчислении м. 

 

диаметр, мм 
Вид ремонта участка 

тепловой сети 

котельная-ТК1 32 200 текущий 

ТК1 - ТК4 93,5 200 текущий 

ТК1 - ТК3 87,5 100 текущий 

ТК1 - ТК2 72,5 100 текущий 

ТК4- ТК5 90 100 текущий 

ТК5 - учебный корпус 7 100 текущий 

Общежитие №1 76,5 100 текущий 

ТК2 - дом 84 78 76 текущий 

ТК4- мастерские 58 76 текущий 

ТК2 - дом 78А 15,5 50 текущий 

ТК3- дом 82а 62,5 50 текущий 

ТК3- дом 82б 22,5 50 текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень тепловых сетей выводимых в ремонт от котельной на ул. Лесная 2  

(с 03.07. по 20.07.2017) 

 

Участок теплосети 

протяженность в 

двухтрубном 

исчисл. м 

условный 

диаметр, мм 
Вид ремонта  

 котельная-ТК34 40 250 текущий 

 ТК34 - ТК37 132 300 текущий 

 ТК37 - ТК39 390 300 текущий 

 ТК39 - ТК40 170 300 текущий 

 ТК40- ТК41 290 300 текущий 

 ТК41- ТК42 285 300 текущий 

 ТК42- ТК43 90 300 текущий 

 ТК43- ТК44 160 250 текущий 

 ТК44- ТК55 650 250 текущий 

 ТК55- ТК56 160 200 текущий 

 ТК56- ТК39 ул. 

Васильевская 730 200 текущий 

 ТК56- ТК57 140 200 текущий 

 ТК40-ТК43 ул. Энгельса 70 200 текущий 

 ТК57-ТК66 690 150 текущий 

 ТК57-ТК Гостинный Двор 311 150 текущий 

 ТК66-ТК67 137 150 текущий 

 ТК43- ТК134 385 150 текущий 

 ТК100-ТК110 Гастева 202 150 текущий 

 ТК37 - ТК 1 Лоунская 274 150 текущий 

  ТК1 Лоунская-ТК 5 

Лоунская 201 150 текущий 

 ТК 39 -ТК 53 Васильевская 188 150 текущий 

 ТК42- Сбербанк 140 100 текущий 

 ТК42А-УФСБ 64 100 текущий 

 ТК41- Красная пл.д1 50 100 текущий 

 ТК 132-Тк Школы №2 135 100 текущий 

 ТК Лоунская Тк-д/сад №1 117 100 текущий 

 ТК Лоунская -ТК Школы  

№1 274 100 текущий 

 ТК Гостинный двор-

Торговые ряды 60 100 текущий 

 Тк общежитие СХРУ-

Музыкальная школа 210 100 текущий 

 ТК-132-гостиннница 

Ризоположенская 398 89 текущий 

 Тк14 Васильевская -ж/д 

Калинина 1 175 89 текущий 

 ТК 43-СХРУ 209 89 текущий 

 Васильевская 4-д/сад №2 73 76 текущий 

 Тк Лоунская- ж/д 1 

Лоунская 176 76 текущий 

 ТК135-д/дом №5 273 76 текущий 

 ТК36-СЭС 115 76 текущий 

 СЭС -д/сад №3 234 76 текущий 

 ТК67- Ленина 48 43 76 текущий 

 Врезки к  домам 947 50 текущий 

  


